
 כמויות כתב  – 4מסמך א'
 

 פ"ת  שולזינגררח'  אוויר אולם ספורט עולמות כתב כמויות להחלפת יחידות מיזוג
 

 כמות שם האביזר  סעיף
של יחידת מיזוג  והפעלה התקנה ו הספקה 1

  TR42אוויר מרכזית בתפוקת קירור של 
הארגז" או חברת  -תוצרת חברת "יוניק

מפוצלת  ,"אוריס" או שווה ערך מאושרת 
 לרבות  ל אבזרי הקירור הנלווים כולל  כו

מנועים ואבזרי חשמל כולל גופי  ,מדחסים 
 קומפלט חימום וכדומה

 לפי מפרט טכני מצורף 

2 
     

 

חזרה של  חיבור לניתוק ועבודות חשמל  2
 לוח חשמל ראשי  מ    יחדותההזנות 

ולרבות כבלי חשמל בכול קוטר ואורך מתאים  
שיידרש או כבלי פיקוד ובקרה בכול קוטר 
ואורך למקום ההפעלה והשליטה שיידרש  

 שות מפקח העבודהלפי מפרט טכני ודרי
 קומפלט 

 בודה חשמלאי עשעת  20
   

צנרת נחושת מקשרת בין יחידות מאייד   3
ידוד מבודדת בב,ומעבה בקוטר המתאים 

 קומפלט לי גגלופף גזה וצבוע פוארמופלקס מ
 לפי מפרט טכני מצורף 

 לכול אורך שידרש 

    הישנותפירוק ופינוי יחידות ,ניתוק עבודות  4
 לרבות עבודות מנוף במידת הצורך

 קומפלט

 שעת עבודה טכנאי  20
  

ת מתקן ע" מהנדס חשמל לפני הפעלת  בדיק 5
 קבלן מתקן ע"י ה

1 
   

     ₪ 420,000 מ "ללא מע כ"סה 6
  ₪ 491,400 מ"כולל מע כ"סה 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


