
30שטח לריצוף כולל פנלים

'מ מינ"מ 15 אריח קלינקר
C2מלט להדבקה       כולל מרכיב פולימרי

שכבת מילוי
בטון קונסטרוקטיבי

עובי מומלץ
למעבר תשתיות

פרט מנחה למילוי הרצפה בריצוף מטבח
1:10 מ"קנ

מ"מ 50 פוגה/מישק
R 11 אריח קלינקר

30/30 תעלת ניקוז

תמונות אריח ואריחים מורכביםפרט מנחה לריצוף סביב תעלת ניקוז

טופינג בטון

הזרקת פוליאוריטן בחיבור בין רצפת המטבח ללוח הרצפה של חדר הקירור

לוחות בידוד מפוליאוריטן יצוק
מ"ס 10 בעובי ,ק"מ/ג"ק 40 בצפיפות

    MMA פרט עקרוני לרצפת
1:20 מ"קנ

נייר טול

MMA יציקת

רצפת בטון

 +MODULU מילוי ארגזי
טופינג בטון

שכבת איטום לפי יועץ איטום

דלת חדר קירור

רצפת בטון

20
30

30
50

MMA יציקת

חדר קירור
:מטבח

מעברים והכנות קרות
:אזורי בישול

פרווה ואפייה /חלבי/בישול בשרי

 +MODULU מילוי ארגזי
טופינג בטון

רצפת בטון

MMA יציקת
עמידה בחום

30
50

רצפת מטבח

MMA מקרא לרצפת   

רצפת חדרי קירור

רצפת אזור בישול

11.6 m²
הכנות ובישול

1
16.7 m²

דלפק הגשה

2

5.0 m²
מקפיא מאפים חצי מוכנים

3

10.9 m²
מזווה

4

8.0 m²
הדחה
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למכרזלעיון לביצועמהדורה

.י תקנים"המבצע לתכנן את המערכת עפ /על המתכנן
.אחריות לבדיקת המידות והתאמתן באתר חלה על המבצע

-עליו לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות או אי
.התאמה בטרם ימשיך בעבודה

אין למדוד מהתכנית

'במהדורה מס

.התכנית נתונה לשינויים בהתאם לדרישות משרד הבריאות
 התכנית אינה מאושרת לביצוע ללא אישור מקדמי של משרד

 יישום התכנית ללא אישור משרד הבריאות באחריותו ,הבריאות
.של המזמין בלבד

התקבל אישור ממשרד הבריאות

 מ מינימום מרצפה לתקרת"ס 275 הבריאות.גובה תקרה נדרש לפי תקנות מ.1
.מ"ס 300 מומלץ .מגשים

:תנאי סף

 קיים איסור מוחלט להימצאותה של צנרת ביוב צואתי בתקרה שמעל לאזורי .2
.המטבח

 תוכנסנה -תקשורת\גז\חשמל\אינסטלציה סניטרית -כל מערכות הצנרת .3
הלוחות\כולל גם כל קופסאות ,לתוך הקירות לפני ביצוע עבודות חיפוי הקירות

.המרכזיות\
.הבריאות חובה אספקת מים חמים וקרים.בכל הכיורים ולפי תקנות מ .4

 לרבות הנחיות יועץ ,מערכת גילוי וכיבוי כללי תיהיה לפי הנחיות הבטיחות .1
.כולל כיבוי במנדפים ולפי תקן ישראלי רלוונטי .הבטיחות ולפי כל דין

:הנחיות כלליות

 אבטחת איכות לציוד כל הפריטים חייבים לקבל את אישורו של המתכנן .2
 מתכנן המטבח .יש לקבל אישור על הציוד מהמזמין .המטבח לפני תחילת ייצורם

 שאינם מתאימים ,או נציג המזמין רשאים לפסול כל חלק פריט או פריט שלם
.לדרישות

פטרת\עובש\לחות\כלל החומרים והתגמירים במבנה יהיו עמידים היטב למים.3

 צ ובחדרים מסויימים"מע 24+ המטבח כולו יהיה ממוזג לטמפרטורה כללית של.1
.הבריאות והנחייתם.לפי תקנות מ 'טמפ

:החלפות אוויר ומנדפים,מיזוג אוויר

 פליטת החום ,אוויר חם מעל לאזורי הבישול\תתוכנן מערכת ליניקת אדים.2
.ואזורי הדחת הכלים

.הבריאות.בכל מטבח יוכנס אוויר צח ותתבצע החלפת אוויר בהתאם לתקנות מ.3
 והנחיות יועץ 1001/6 .י.י ת"יבוצעו עפ(פח שחור) מנדפים ותעלות הנידוף.4

.א"נידוף ומ
: התקנת מנדפים.5

.מ"ס 190-200 = גובה תחתון  5.1
יש לבדוק גובה נדרש להתקנה עם -עבור מדיחי כלים ותנורי אפייה 5.2

.א וספק המנדפים"מידות סופיות יקבעו לפי יועץ מ .המתכנן

1:50
מ"קנ

תאריך

.המעצב אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח
.על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות

.או אי התאמה עליו להודיע למתכנן
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ריצוף 7/11

בית קפה פתח תקווה

:הערה
.התקנת אריח סניטרי תתבצע לפני התקנת הריצוף

.יש להתייחס להנחיות היצרן המצורפות

סוג הרצפה ושטח
סוג הרצפה שטח

242.7 m²
Grand total: 8 242.7 m²

חישוב שטחים לריצוף
# חדר שטח סוג החדר היקף

1 הכנות ובישול 11.6 m² בישול 13.6
2 דלפק הגשה 16.7 m² שרות 17.7

3 מקפיא מאפים
חצי מוכנים 5.0 m² חדרי הקפאה 9.4

4 מזווה 10.9 m² מחסנים 15.8
5 הדחה 8.0 m² הדחה 12.3
6 שירותים 28.1 m² שרות 24.3
6 מעברים 10.4 m² מעברים 15.7
8 איזור ישיבה 151.9 m² חדרי אוכל 50.7

Grand total: 8 242.7 m² 159.4

מ"קנ   1 : 50

תוכנית ריצוף
מהדורות - עדכונים ושינויים

השינוי / מהות העדכון תאריך שרטט מהדורה
חלוקת שטחים ראשונית לאישור 13.02.22 I 1

חיבורים 07.02.22 I 2
תיקון מערך לפי שינויי אדריכל 03.04.22 NO 3

עדכון תוכנית 12.09.22 Y 4
הגשה 12.09.22 Y 5

עדכון חיבורים 13.09.22 Y 6
עדכון חיבורים 19.09.22 Y 7

מכרז 20.09.22 Y 8
עדכון הגשה 01.11.22 Y 9
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28 m²
שירותים

10 m²
מעברים

152 m²
איזור ישיבה
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4+ מקרר אופרטיבי

C

550 מקרר דלפקי
ליטר

10.9 m²
מזווה

4

F

8.0 m²
הדחה

5
עגלת אשפה

צינור שטיפה

כוננית

מרכך מים

T תעלת ניקוז

שולחן לשטיפה מקדימה
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ארון אחסון

עמדת שף עם נידוף עצמי

אינדוקציה לעמדת שף

יפסר לעמדת שף'צ

ה לעמדת שף'פלנצ

מנדף אינטגרלי

10 תנור קומבי

מעמד לקומבי

כיורים 2 שולחן עם

ברז עם מתיז עליון

4+ מקרר ירקות גלם

E
ליטר 1500 מקרר

30/30 תעלת ניקוז

קופה
.

ית
וננ
כ

כוננית

כוננית

ויטרינה מקוררת

משטח עבודה

אחסון פתוח

משטח עבודה

מטחנת קפה

אשפה לקפה\טוקטוק

ראשים 3 מכונת אספרסו

ארונית לסלי ספלים

מגירת נייר ואשפתון

4+ מקרר קינוחים

A

400 מקרר דלפקי
ליטר

מילקיט

משטח עבודה

תעלת בקבוק

4+ מקרר שתיה

B
מקרר דלפקי זכוכית

אשנב הוצאת מנות

ארון תחתון

עגלת אשפה

10 תנור קומבי

תא התפחה

מנדף אינטגרלי
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משטח עם כיור עגול

מסחטה לפירות קשים

ג ליממה"ק 71 מכונת קרח
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ארון תחתון

תעלת בקבוק

רשם טמפרטורה
T תעלת ניקוז

צינור שטיפה

04 05

מ"ס 90 עד הם ההגשה דלפקי
הרלוונטים באיזורים

4+ מקרר מוצרי חלב

D
ליטר 700 מקרר

ניקיון .ארון אחסון ח

לוקר

411

כוננית מרכך מים עמדת שף עם נידוף עצמי מעמד לקומבי 10 תנור קומבי ברז עם מתיז עליון כיורים 2 שולחן עם ליטר 1500 מקרר
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0
מפלס רחוב
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כוננית קוצץ ירקות ליטר 550 מקרר דלפקי ארון תחתוןמשטח עבודה עם כיור ארון תחתון

קר/ברז חםקר/ברז חם

אשנב הוצאת מנות

שולחן לשטיפה מקדימה
מדיח דלת מתרוממת עם
מיחזור אנרגיה אשנב פינוי כלים
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-דלפק הגשה-

קומת קרקע
0
מפלס רחוב
-65

ארון תחתון ויטרינה מקוררת
אחסון פתוח

ליטר 400 מקרר דלפקי
אשפה לקפה\טוקטוק

ארונית לסלי ספלים
מגירת נייר ואשפתון

קופהמילקיטראשים 3 מכונת אספרסומטחנת קפה
.

+0.00

-דלפק הגשה-

קומת קרקע
0
מפלס רחוב
-65

משרד הבריאות\רכוז נתוני תוכנית לרישיון עסק

תיק בניין 'מסמידע 'מסתיק רישוי 'מס

תוכנית 'מס

חלקהגוש

טלפון בעסקשם מסחרישם מרכז מסחרי

קומה שכונה 'מס רחוב חנות 'מס

קומות בבניין 'מסמהות העסק

עובדים 'מסכ תפוסת קהל"סהשטח מדוד לרישיון

טלפוןכתובת פרטיתחברהשם בעל העסק

:אישורים מצורפים

 שטח רצפהסוג השטח /שימושקומה
 מקורה

ר"במ

 שטח לא
ר"מקורה במ

 שטח
 **עזר
ר"במ

 שטח
 פתוח
ר"במ

איוורור מלאכותיאיוורור טבעיכ"סה

 מספר
החלפות

שטח חלונות
שטח רצפה

מיזוג אוויר
ואיוורור מרכזי

כ"סה

.(פרגולות ,מכולות ,סככות ,מרפסות) שטח עזר כולל **

טלפוןכתובתעורך הבקשה

חתימת בעל העסקרישום בפנקס 'מסמקצועחתימת עורך הבקשה

.מחסנים ושירותים ,מטבח ,לבתי אוכל יש לפרט בנפרד יחס אולם ישיבה **

טבלת אישורים

אישור סידורי נכיםאישור סידורי אשפהאישור מחלקת ביוב

אישור תוכנית מאושרתאישור קבלת תוכניותאישור איכות הסביבה

העברת אישורים מתוכנית קודמתאישור משרד הבריאות

אישור בקורת תוכניות ושימושים חורגים

מסמכים שהוכנסו להגשה

טבלת שטחים

בית קפה פתח תקווה
01.11.22

6379

אגף מבני ציבור

116

פתח תקווה 1 העלייה השניה עיריית פתח תקווה

3אנשים 70

בית קפה

קרקע 1 העלייה השניה

בית קפה עירייה

מ"קנ  1 : 250

תוכנית העמדה

מקררים

מקרר תיאור יעוד

A 400 מקרר דלפקי
ליטר

4+ מקרר קינוחים

B מקרר דלפקי
זכוכית

4+ מקרר שתיה

C 550 מקרר דלפקי
ליטר

מקרר אופרטיבי
+4

D ליטר 700 מקרר מקרר מוצרי חלב
+4

E ליטר 1500 מקרר מקרר ירקות גלם
+4

F חדר הקפאה -18

חישוב שטחים

קומה # חדר שטח טמפרטורה החלפות
שעה\אוויר סוג החדר

Level 0 1 הכנות ובישול 11.6 m² 20 °C 20 בישול
Level 0 2 דלפק הגשה 16.7 m² 24 °C 20 שרות

Level 0 3 מקפיא מאפים
חצי מוכנים 5.0 m² -18 °C 0 חדרי הקפאה

Level 0 4 מזווה 10.9 m² 24 °C 6 מחסנים
Level 0 5 הדחה 8.0 m² 24 °C 20 הדחה
Level 0 6 שירותים 28.1 m² 24 °C 20 שרות
Level 0 6 מעברים 10.4 m² 24 °C 20 מעברים
Level 0 8 איזור ישיבה 151.9 m² 24 °C 4 חדרי אוכל

Grand total: 8 242.7 m²

242.7
m²

242.7
m²

242.7
m²

מ"קנ   1 : 100

תוכנית קומת קרקע

מ"קנ   1 : 50

תוכנית קומת קרקע

מ"קנ   1 : 50

א-חתך א

מ"קנ   1 : 50

ב-חתך ב

מ"קנ   1 : 50

ג-חתך ג

מ"קנ   1 : 50

ד-חתך ד

477620220207

עיריית פתח תקווה
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מ"קנ   1 : 50

תוכנית קומת קרקע

חישוב שטחים

קומה # חדר שטח טמפרטורה החלפות
שעה\אוויר סוג החדר

Level 0 1 הכנות ובישול 11.6 m² 20 °C 20 בישול
Level 0 2 דלפק הגשה 16.7 m² 24 °C 20 שרות

Level 0 3 מקפיא מאפים
חצי מוכנים 5.0 m² -18 °C 0 חדרי הקפאה

Level 0 4 מזווה 10.9 m² 24 °C 6 מחסנים
Level 0 5 הדחה 8.0 m² 24 °C 20 הדחה
Level 0 6 שירותים 28.1 m² 24 °C 20 שרות
Level 0 6 מעברים 10.4 m² 24 °C 20 מעברים
Level 0 8 איזור ישיבה 151.9 m² 24 °C 4 חדרי אוכל

Grand total: 8 242.7 m²

שם הפרויקט

למכרזלעיון לביצועמהדורה

.י תקנים"המבצע לתכנן את המערכת עפ /על המתכנן
.אחריות לבדיקת המידות והתאמתן באתר חלה על המבצע

-עליו לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות או אי
.התאמה בטרם ימשיך בעבודה

אין למדוד מהתכנית

'במהדורה מס

.התכנית נתונה לשינויים בהתאם לדרישות משרד הבריאות
 התכנית אינה מאושרת לביצוע ללא אישור מקדמי של משרד

 יישום התכנית ללא אישור משרד הבריאות באחריותו ,הבריאות
.של המזמין בלבד

התקבל אישור ממשרד הבריאות

 מ מינימום מרצפה לתקרת"ס 275 הבריאות.גובה תקרה נדרש לפי תקנות מ.1
.מ"ס 300 מומלץ .מגשים

:תנאי סף

 קיים איסור מוחלט להימצאותה של צנרת ביוב צואתי בתקרה שמעל לאזורי .2
.המטבח

 תוכנסנה -תקשורת\גז\חשמל\אינסטלציה סניטרית -כל מערכות הצנרת .3
הלוחות\כולל גם כל קופסאות ,לתוך הקירות לפני ביצוע עבודות חיפוי הקירות

.המרכזיות\
.הבריאות חובה אספקת מים חמים וקרים.בכל הכיורים ולפי תקנות מ .4

 לרבות הנחיות יועץ ,מערכת גילוי וכיבוי כללי תיהיה לפי הנחיות הבטיחות .1
.כולל כיבוי במנדפים ולפי תקן ישראלי רלוונטי .הבטיחות ולפי כל דין

:הנחיות כלליות

 אבטחת איכות לציוד כל הפריטים חייבים לקבל את אישורו של המתכנן .2
 מתכנן המטבח .יש לקבל אישור על הציוד מהמזמין .המטבח לפני תחילת ייצורם

 שאינם מתאימים ,או נציג המזמין רשאים לפסול כל חלק פריט או פריט שלם
.לדרישות

פטרת\עובש\לחות\כלל החומרים והתגמירים במבנה יהיו עמידים היטב למים.3

 צ ובחדרים מסויימים"מע 24+ המטבח כולו יהיה ממוזג לטמפרטורה כללית של.1
.הבריאות והנחייתם.לפי תקנות מ 'טמפ

:החלפות אוויר ומנדפים,מיזוג אוויר

 פליטת החום ,אוויר חם מעל לאזורי הבישול\תתוכנן מערכת ליניקת אדים.2
.ואזורי הדחת הכלים

.הבריאות.בכל מטבח יוכנס אוויר צח ותתבצע החלפת אוויר בהתאם לתקנות מ.3
 והנחיות יועץ 1001/6 .י.י ת"יבוצעו עפ(פח שחור) מנדפים ותעלות הנידוף.4

.א"נידוף ומ
: התקנת מנדפים.5

.מ"ס 190-200 = גובה תחתון  5.1
יש לבדוק גובה נדרש להתקנה עם -עבור מדיחי כלים ותנורי אפייה 5.2

.א וספק המנדפים"מידות סופיות יקבעו לפי יועץ מ .המתכנן

1:50
מ"קנ

תאריך

.המעצב אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח
.על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות

.או אי התאמה עליו להודיע למתכנן
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מערך ציוד 1/11

בית קפה פתח תקווה

Equipment Schedule

# Quantity Description תיאור

Dimensions Electric Water

Drain חיוני רשם .ח
טמפרטורה

פיקוד
Widthשבת Depth Height Power_Per_Unit Power_Total Volt תקשורת Cold Hot Soft

Soft
Water/Osmosis
Consumption

B1 1 ארון ניקוז לחדר קירור ארון ניקוז 40 10 40 0.0 kW 0.00 m³
B2 1 אשנב הוצאת מנות עם מדף אמצעי אשנב הוצאת מנות 170 40 66 0.0 kW 0.00 m³
B3 1 אשנב פינוי כלים עם מדף לבסקטים מתהפכים אשנב פינוי כלים 111 40 100 0.0 kW 0.00 m³
B4 2 מ"ס 110 דלת מטבח דו כנפית דלת מטבח 110 5 220 0.0 kW 0.00 m³
B5 2 הגנה על פינה הגנה על פינה 6 6 280 0.0 kW 0.00 m³
B6 2 חיפוי נירוסטה ליציאת כבל חשמל חיפוי נירוסטה ליציאת כבל חשמל 30 0 30 0.0 kW 0.00 m³
B7 1 משקוף נירוסטה לדלת חדר קירור משקוף נירוסטה לדלת חדר קירור 125 10 240 0.0 kW 0.00 m³
B8 2 משקוף נירוסטה לדלת מטבח משקוף נירוסטה לדלת מטבח 111 12 220 0.0 kW 0.00 m³
B9 1 תעלת בקבוק עם ניקוז אמצעי וסל סינון תעלת בקבוק 400 12 30 0.0 kW 3/4" 0.00 m³ 4"
B10 1 תעלת בקבוק עם שטיפה עצמית וסל סינון תעלת בקבוק 150 30 1 0.0 kW 3/4" 0.00 m³ 4"
B11 1 עם סבכת רשת וסל סינון 30/30 תעלת ניקוז 30/30 תעלת ניקוז 30 30 12 0.0 kW 0.00 m³ 4"
B12 1 וסל סינון עם סבכה חלקית T תעלת ניקוז בצורת T תעלת ניקוז 120 90 12 0.0 kW 0.00 m³ 4"
B13 1 וסל סינון עם סבכה חלקית T תעלת ניקוז בצורת T תעלת ניקוז 142 90 12 0.0 kW 0.00 m³ 4"

BR1 1 3-GLASS DOOR UNDER COUNTER COOLING CABINET מקרר דלפקי זכוכית 200 51 86 0.5 kW 0.5 kW 230 V Yes 0.00 m³ Yes Yes
BR2 1 OPEN STORAGE SEGMENT - 410MM - PRE-CUT PANELS אחסון פתוח 41 56 86 0.0 kW 0.00 m³
BR3 1 (טוקטוק) מגירת קפה ואשפה אשפה לקפה\טוקטוק 50 70 86 0.0 kW 0.00 m³

C1 1 CABINET SMART 700 LT -2°+8°C 1 DOOR ליטר 700 מקרר 74 82 209 0.7 kW 0.7 kW 230 V Yes 0.00 m³ Yes Yes
C2 1 CABINET SMART 1400 LT -2°+8°C 2 DOORS ליטר 1500 מקרר 148 82 209 0.7 kW 0.7 kW 230 V Yes 0.00 m³ Yes Yes
C3 1 COUNTER MASTER GN 6D (6×1/2) -2°+8°C WITH TOP ליטר 400 מקרר דלפקי 178 70 85 0.5 kW 0.5 kW 230 V Yes 0.00 m³ Yes Yes
C4 1 COUNTER MASTER GN 8D (8×1/2)  -2°+8°C WITH TOP ליטר 550 מקרר דלפקי 226 70 85 0.5 kW 0.5 kW 230 V Yes 0.00 m³ Yes Yes
C5 1 CUBERS ICE MAKER 71 KG/DAY ג ליממה"ק 71 מכונת קרח 100 60 80 0.6 kW 0.6 kW 230 V 3/4" 3/4" 0.06 m³ 2" Yes Yes
C6 1 INTEGRAL SALADETTE 7 X GN 1/3 1/3 7 סלטיה שקועה 129 38 15 0.0 kW 0.0 kW 0 V 0.00 m³ Yes Yes

D1 1 RACK PASS THROUGH DISHWASHING MACHINE GS 502
ENERGY מדיח דלת מתרוממת עם מיחזור אנרגיה 64 75 215 9.5 kW 9.5 kW 400 V 3/4" 3/4" 0.40 m³ 2" Yes

D2 1 שולחן יציאה ממדיח עם גלילים שולחן יציאה 122 75 120 0.0 kW 0.00 m³ 2"
D3 1 שולחן כניסה למדיח עם גלילים שולחן לשטיפה מקדימה 150 75 120 0.0 kW 0.00 m³ 2"

F1 1 AIR SCREEN מסך אוויר 90 30 25 0.5 kW 0.5 kW 230 V 0.00 m³ Yes
F2 1 קירור מרוחקת 'יח ,חדר הקפאה חדר הקפאה 0 0 280 5.0 kW 5.0 kW 400 V 0.00 m³ 2" Yes Yes
F3 1 רשם טמפרטורה רשם טמפרטורה 0 0 0 0.1 kW 0.1 kW 230 V 0.00 m³ Yes

G 1 ארון לוקר תלוי לוקר 31 25 90 0.0 kW 0.00 m³
G2 1 מטחנת קפה מטחנת קפה 21 30 56 0.4 kW 0.4 kW 230 V 0.00 m³
G3 1 מילקיט מילקיט 20 20 60 0.8 kW 0.8 kW 230 V 0.00 m³ Yes
G4 1 ראשים 3 מכונת אספרסו ראשים 3 מכונת אספרסו 100 56 52 7.7 kW 7.7 kW 400 V 3/4" 0.00 m³ 2"

H1 1 מערכת כיבוי אש למנדפים מערכת כיבוי אש 90 40 60 0.0 kW 0.00 m³

N 1 ארון אחסון דלת אחת ניקיון .ארון אחסון ח 50 50 180 0.0 kW 0.00 m³
N1 1 ארון אחסון דלת אחת ארון אחסון 50 50 180 0.0 kW 0.00 m³
N2 2 ארון תחתון דלת אחת מתחת לכיור ארון תחתון 57 70 86 0.0 kW 0.00 m³
N3 1 ארון תחתון דלת אחת מתחת לכיור ארון תחתון 58 70 86 0.0 kW 0.00 m³
N4 1 ארון תחתון פתוח עם מדף אמצעי ארון תחתון 82 70 86 0.0 kW 0.00 m³
N5 1 ארון תחתון פתוח עם מדף אמצעי ארון תחתון 103 75 86 0.0 kW 0.00 m³
N6 1 ארונית לסלי ספלים ארונית לסלי ספלים 55 65 87 0.0 kW 0.00 m³
N7 1 מגירת נייר ואשפתון מגירת נייר ואשפתון 50 60 85 0.0 kW 0.00 m³
N8 1 משטח עבודה ללא הגבהה משטח עבודה 103 75 4 0.0 kW 0.00 m³
N9 1 משטח עבודה משיש ללא הגבהה משטח עבודה 199 62 4 0.0 kW 0.00 m³
N10 1 משטח עבודה משיש ללא הגבהה משטח עבודה 375 52 4 0.0 kW 0.00 m³
N11 1 משטח עבודה עם הגבהה משטח עבודה 375 75 24 0.0 kW 0.00 m³
N12 1 משטח עבודה עם כיור והגבהה אחורית משטח עבודה עם כיור 55 70 35 0.0 kW 0.00 m³ 2"
N13 1 משטח עבודה עם כיור והגבהה אחורית משטח עבודה עם כיור 286 70 35 0.0 kW 0.00 m³ 2"
N14 1 משטח עבודה עם כיור עגול משטח עם כיור עגול 507 70 14 0.0 kW 0.00 m³ 0"
N15 2 עגלת אשפה מתחת לשולחן עגלת אשפה 40 40 60 0.0 kW 0.00 m³
N16 1 צוקל נשלף מנירוסטה צוקל נשלף 341 65 15 0.0 kW 0.00 m³
N17 1 כיורים 2 שולחן עם כיורים 2 שולחן עם 160 70 90 0.0 kW 0.00 m³ 2"

R1 1
Deep fryer with
deep-drawn wells for max. 2
deep dryer baskets

יפסר לעמדת שף'צ 40 66 20 4.8 kW 4.8 kW 400 V 0.00 m³

R2 2 EASYTOUCH ELECTRIC COMBI STEAMER 10.10
DISAPPEARING DOOR 10 תנור קומבי 92 79 106 19.5 kW 39.0 kW 400 V Yes 3/4" 0.45 m³ 2" Yes

R3 1 Griddle with inclined,
smooth surface ה לעמדת שף'פלנצ 40 66 20 4.8 kW 4.8 kW 400 V 0.00 m³

R4 1

Induction hob with a
round cooking zone
Smooth surface
of Ceran®

אינדוקציה לעמדת שף 33 64 14 3.5 kW 3.5 kW 230 V 0.00 m³

R5 2 INTEGRAL HOOD מנדף אינטגרלי 92 113 40 0.0 kW 0.00 m³
R6 1 juice extraction machine on stand מסחטת מיץ לפירות הדר 61 67 102 0.3 kW 0.3 kW 230 V 0.00 m³ 2"
R7 1 JUICE EXTRACTOR מסחטה לפירות קשים 239 280 645 0.7 kW 0.7 kW 230 V 0.00 m³ 2"

R8 1
obile extraction module with
placement niche for a maximum of 3 table-top
cooking units

עמדת שף עם נידוף עצמי 175 85 123 2.3 kW 2.3 kW 230 V 0.00 m³

R9 1 OVEN STAND FOR OVENS 6.10 AND 10.10 מעמד לקומבי 87 64 71 0.0 kW 0.00 m³

R10 1 PROVER WITH BOILER CAPACITY: 8 600X400 FOR
BAKERLUX SHOP.PRO תא התפחה 80 76 74 1.2 kW 1.2 kW 230 V 0.00 m³

R11 2 REFRIGERATED DISPLAY ויטרינה מקוררת 130 70 120 0.6 kW 1.1 kW 230 V 0.00 m³ Yes Yes Yes
R12 1 stand for juice extraction machine ארון בסיס למסחטת מיץ 68 73 79 0.0 kW 0.00 m³
R13 1 VEGETABLE PREPARATION MACHINE SINGLE PHASE קוצץ ירקות 35 59 32 0.6 kW 0.6 kW 230 V 0.00 m³
R14 1 ליטר לשעה 2600 מרכך מים הידראולי לספיקות מרכך מים 47 50 46 0.0 kW 1" 0.00 m³ 2"

T1 2 CLEANING BATTERY UNIT צינור שטיפה 20 10 14 0.0 kW 1/2" 1/2" 0.00 m³
T2 2 ברז עם מתיז עליון ברז עם מתיז עליון 0 0 0 0.0 kW 1/2" 1/2" 0.00 m³
T3 3 פיה ארוכה ,ברז פרח תעשייתי חם קר קר/ברז חם 0 0 0 0.0 kW 1/2" 1/2" 0.00 m³

Grand total: 81 85.8 kW 0.91 m³

א"מדפים ופגושים לפי מ ,כונניות

Quantity Description Dimensions
Total Width Depth Height

4 כוננית לאחסון רטוב 695 cm 48 180

מ"קנ   1 : 50

א-חתך א

מ"קנ   1 : 50

ב-חתך ב

מ"קנ   1 : 50

ג-חתך ג

מ"קנ   1 : 50

ד-חתך ד

מהדורות - עדכונים ושינויים
השינוי / מהות העדכון תאריך שרטט מהדורה

חלוקת שטחים ראשונית לאישור 13.02.22 I 1
חיבורים 07.02.22 I 2

תיקון מערך לפי שינויי אדריכל 03.04.22 NO 3
עדכון תוכנית 12.09.22 Y 4

הגשה 12.09.22 Y 5
עדכון חיבורים 13.09.22 Y 6
עדכון חיבורים 19.09.22 Y 7

מכרז 20.09.22 Y 8
עדכון הגשה 01.11.22 Y 9
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.נקודות חיבורים לא סופיות והנן להנחיות בלבד :הערה
ביצוע נקודות החיבורים יעשה בהתאם להנחיות ספק הציוד הנבחר

.ובהתאם לציוד קיים באתר

30

'מ מינ"מ 15 אריח קלינקר
C2מלט להדבקה       כולל מרכיב פולימרי

שכבת מילוי
בטון קונסטרוקטיבי

עובי מומלץ
למעבר תשתיות

פרט מנחה למילוי הרצפה בריצוף מטבח
1:10 מ"קנ

שם הפרויקט

למכרזלעיון לביצועמהדורה

.י תקנים"המבצע לתכנן את המערכת עפ /על המתכנן
.אחריות לבדיקת המידות והתאמתן באתר חלה על המבצע

-עליו לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות או אי
.התאמה בטרם ימשיך בעבודה

אין למדוד מהתכנית

'במהדורה מס

.התכנית נתונה לשינויים בהתאם לדרישות משרד הבריאות
 התכנית אינה מאושרת לביצוע ללא אישור מקדמי של משרד

 יישום התכנית ללא אישור משרד הבריאות באחריותו ,הבריאות
.של המזמין בלבד

התקבל אישור ממשרד הבריאות

1:50
מ"קנ

תאריך

.המעצב אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח
.על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות

.או אי התאמה עליו להודיע למתכנן

קירור צנרת חיבור

מקרא ניקוזים וקירור

8"/4" מחסום

2" נקז

4"/2" מחסום

2" מהקיר סיפון

2" מהרצפה סיפון

 אשר,יוכנס סל סינון מחורר ניתן להוצאה מהירה "4/"8 בכל מחסום רצפה .6
.להקלה על הוצאתו- סנטימטרים מתחת פני הרצפה הסופית 5 ימוקם בגובה של

 אשר יופרד לחלוטין ,"מפריד שומנים" במוצא ביוב ראשי במטבח נדרש .5
 הגדרה ואפיון המפריד תיעשה .שלחדרי השירותים (הצואתי) ממערכת הביוב

.י יועץ אינסטלציה"ע

.צנרת הביוב תיהיה מוסתרת ברצפה .4

 קיים איסור מוחלט להימצאותה של צנרת ביוב צואתי בתקרה שמעל לאזור .2
.המטבח

הנחיות כלליות לנקודות ניקוז ומים
 אינסטלציה באחריות יועץ אינסטלציה של -תכנון מערכות מים וניקוזים .1

.המים והניקוז במטבח 'הנחיות אלו הן הנחיות כלליות בלבד לתכנון מע .הפרוייקט

.על הקבלן לבדוק מיקום ועומק המילוי בנקודת התקנת התעלה .3

הצינורות, "8 מומלץ שקוטרו של צינור המאסף הראשי של ביוב המטבח הוא .7
.אל תעלות הרצפה "2 או לחבר נקזי "2 וצינורות המאסף המשניים "4 המשניים

 אסור למקם קופסאות ביקורת של מערכת הביוב בסמיכות קרובה מידי .8
.וגם לא מתחת לפריטי ציוד במטבח,לתעלות רצפה

 המוכנסים לתוך ,מ"מ יש שרוולי מוצא מפלב"לתעלות רצפה העשויות פלב .9
.מחסומי הרצפה ללא שרוולי תיאום מחומרים אחרים

 ,נקודות החיבורים אינן סופיות והנן להנחיות בלבד :הערה
 ביצוע נקודות החיבורים יעשה בהתאם להנחיות ספק הציוד

.הנבחר ובהתאם לציוד הקיים באתר

12.12.21
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ניקוזים 2/11

בית קפה פתח תקווה

מ"קנ   1 : 50

תוכנית ניקוזים

Drain Schedule

# Quantity Description תיאור Dimensions Drain_Diameter
Width Depth Height

B9 1 תעלת בקבוק עם ניקוז אמצעי וסל סינון תעלת בקבוק 400 12 30 4"
B10 1 תעלת בקבוק עם שטיפה עצמית וסל סינון תעלת בקבוק 150 30 1 4"
B11 1 עם סבכת רשת וסל סינון 30/30 תעלת ניקוז 30/30 תעלת ניקוז 30 30 12 4"
B12 1 וסל סינון עם סבכה חלקית T תעלת ניקוז בצורת T תעלת ניקוז 120 90 12 4"
B13 1 וסל סינון עם סבכה חלקית T תעלת ניקוז בצורת T תעלת ניקוז 142 90 12 4"

C5 1 CUBERS ICE MAKER 71 KG/DAY ג ליממה"ק 71 מכונת קרח 100 60 80 2"

D1 1 RACK PASS THROUGH DISHWASHING MACHINE
GS502 ENERGY

מדיח דלת מתרוממת עם
מיחזור אנרגיה 64 75 215 2"

D2 1 שולחן יציאה ממדיח עם גלילים שולחן יציאה 122 75 120 2"
D3 1 שולחן כניסה למדיח עם גלילים שולחן לשטיפה מקדימה 150 75 120 2"

F2 1 קירור מרוחקת 'יח ,חדר הקפאה חדר הקפאה 0 0 280 2"

G4 1 ראשים 3 מכונת אספרסו ראשים 3 מכונת אספרסו 100 56 52 2"

N12 1 משטח עבודה עם כיור והגבהה אחורית משטח עבודה עם כיור 55 70 35 2"
N13 1 משטח עבודה עם כיור והגבהה אחורית משטח עבודה עם כיור 286 70 35 2"
N14 1 משטח עבודה עם כיור עגול משטח עם כיור עגול 507 70 14 0"
N17 1 כיורים 2 שולחן עם כיורים 2 שולחן עם 160 70 90 2"

R2 2 EASYTOUCH ELECTRIC COMBI STEAMER 10.10
DISAPPEARING DOOR 10 תנור קומבי 92 79 106 2"

R6 1 juice extraction machine on stand מסחטת מיץ לפירות הדר 61 67 102 2"
R7 1 JUICE EXTRACTOR מסחטה לפירות קשים 239 280 645 2"
R14 1 ליטר לשעה 2600 מרכך מים הידראולי לספיקות מרכך מים 47 50 46 2"

Grand total: 20

Drain Connections

# Type Count ConnectionHeight Scheme

D1 Wall Outlet 2" 3 50

D2 Drain 2" 1

D3 Drain 2" 2

D4 Floor Tank 8"/4" 5

רשימת ציוד

# Quantity Description Dimensions
Width Depth Height

B1 1 ארון ניקוז לחדר קירור 40 10 40
B2 1 אשנב הוצאת מנות עם מדף אמצעי 170 40 66
B3 1 אשנב פינוי כלים עם מדף לבסקטים מתהפכים 111 40 100
B4 2 מ"ס 110 דלת מטבח דו כנפית 110 5 220
B5 2 הגנה על פינה 6 6 280
B6 2 חיפוי נירוסטה ליציאת כבל חשמל 30 0 30
B7 1 משקוף נירוסטה לדלת חדר קירור 125 10 240
B8 2 משקוף נירוסטה לדלת מטבח 111 12 220
B9 1 תעלת בקבוק עם ניקוז אמצעי וסל סינון 400 12 30
B10 1 תעלת בקבוק עם שטיפה עצמית וסל סינון 150 30 1
B11 1 עם סבכת רשת וסל סינון 30/30 תעלת ניקוז 30 30 12
B12 1 וסל סינון עם סבכה חלקית T תעלת ניקוז בצורת 120 90 12
B13 1 וסל סינון עם סבכה חלקית T תעלת ניקוז בצורת 142 90 12

BR1 1 3-GLASS DOOR UNDER COUNTER COOLING CABINET 200 51 86
BR2 1 OPEN STORAGE SEGMENT - 410MM - PRE-CUT PANELS 41 56 86
BR3 1 (טוקטוק) מגירת קפה ואשפה 50 70 86

C1 1 CABINET SMART 700 LT -2°+8°C 1 DOOR 74 82 209
C2 1 CABINET SMART 1400 LT -2°+8°C 2 DOORS 148 82 209
C3 1 COUNTER MASTER GN 6D (6×1/2) -2°+8°C WITH TOP 178 70 85
C4 1 COUNTER MASTER GN 8D (8×1/2)  -2°+8°C WITH TOP 226 70 85
C5 1 CUBERS ICE MAKER 71 KG/DAY 100 60 80
C6 1 INTEGRAL SALADETTE 7 X GN 1/3 129 38 15

D1 1 RACK PASS THROUGH DISHWASHING MACHINE GS 502 ENERGY 64 75 215
D2 1 שולחן יציאה ממדיח עם גלילים 122 75 120
D3 1 שולחן כניסה למדיח עם גלילים 150 75 120

F1 1 AIR SCREEN 90 30 25
F2 1 קירור מרוחקת 'יח ,חדר הקפאה 0 0 280
F3 1 רשם טמפרטורה 0 0 0

G 1 ארון לוקר תלוי 31 25 90
G2 1 מטחנת קפה 21 30 56
G3 1 מילקיט 20 20 60
G4 1 ראשים 3 מכונת אספרסו 100 56 52

H1 1 מערכת כיבוי אש למנדפים 90 40 60

N 1 ארון אחסון דלת אחת 50 50 180
N1 1 ארון אחסון דלת אחת 50 50 180
N2 2 ארון תחתון דלת אחת מתחת לכיור 57 70 86
N3 1 ארון תחתון דלת אחת מתחת לכיור 58 70 86
N4 1 ארון תחתון פתוח עם מדף אמצעי 82 70 86
N5 1 ארון תחתון פתוח עם מדף אמצעי 103 75 86
N6 1 ארונית לסלי ספלים 55 65 87
N7 1 מגירת נייר ואשפתון 50 60 85
N8 1 משטח עבודה ללא הגבהה 103 75 4
N9 1 משטח עבודה משיש ללא הגבהה 199 62 4
N10 1 משטח עבודה משיש ללא הגבהה 375 52 4
N11 1 משטח עבודה עם הגבהה 375 75 24
N12 1 משטח עבודה עם כיור והגבהה אחורית 55 70 35
N13 1 משטח עבודה עם כיור והגבהה אחורית 286 70 35
N14 1 משטח עבודה עם כיור עגול 507 70 14
N15 2 עגלת אשפה מתחת לשולחן 40 40 60
N16 1 צוקל נשלף מנירוסטה 341 65 15
N17 1 כיורים 2 שולחן עם 160 70 90

R1 1
Deep fryer with
deep-drawn wells for max. 2
deep dryer baskets

40 66 20

R2 2 EASYTOUCH ELECTRIC COMBI STEAMER 10.10 DISAPPEARING DOOR 92 79 106

R3 1 Griddle with inclined,
smooth surface 40 66 20

R4 1

Induction hob with a
round cooking zone
Smooth surface
of Ceran®

33 64 14

R5 2 INTEGRAL HOOD 92 113 40
R6 1 juice extraction machine on stand 61 67 102
R7 1 JUICE EXTRACTOR 239 280 645

R8 1
obile extraction module with
placement niche for a maximum of 3 table-top
cooking units

175 85 123

R9 1 OVEN STAND FOR OVENS 6.10 AND 10.10 87 64 71
R10 1 PROVER WITH BOILER CAPACITY: 8 600X400 FOR BAKERLUX SHOP.PRO 80 76 74
R11 2 REFRIGERATED DISPLAY 130 70 120
R12 1 stand for juice extraction machine 68 73 79
R13 1 VEGETABLE PREPARATION MACHINE SINGLE PHASE 35 59 32
R14 1 ליטר לשעה 2600 מרכך מים הידראולי לספיקות 47 50 46

S2 1 כוננית לאחסון רטוב 110 48 180
S3 2 כוננית לאחסון רטוב 165 48 180
S4 1 כוננית לאחסון רטוב 255 48 180

T1 2 CLEANING BATTERY UNIT 20 10 14
T2 2 ברז עם מתיז עליון 0 0 0
T3 3 פיה ארוכה ,ברז פרח תעשייתי חם קר 0 0 0

Grand total: 85

מהדורות - עדכונים ושינויים
השינוי / מהות העדכון תאריך שרטט מהדורה

חלוקת שטחים ראשונית לאישור 13.02.22 I 1
חיבורים 07.02.22 I 2

תיקון מערך לפי שינויי אדריכל 03.04.22 NO 3
עדכון תוכנית 12.09.22 Y 4

הגשה 12.09.22 Y 5
עדכון חיבורים 13.09.22 Y 6
עדכון חיבורים 19.09.22 Y 7

מכרז 20.09.22 Y 8
עדכון הגשה 01.11.22 Y 9
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.נקודות חיבורים לא סופיות והנן להנחיות בלבד :הערה
ביצוע נקודות החיבורים יעשה בהתאם להנחיות ספק הציוד הנבחר

.ובהתאם לציוד קיים באתר

מ"קנ   1 : 50

תוכנית מים

Water Connections

# Type Count ConnectionHeight Scheme

W1 Hot & Cold Water Outlet For Battaries On Table
1/2" 5 50

W3 Water Outlet With Routable Supplement 3/4" Male
Connection 2 50

W3 Water Outlet With Routable Supplement 3/4" Male
Connection 2 220

W4 Soft Water Outlet With Routable Supplement 3/4"
Male Connection 1 50

W5 Soft Water Outlet With Routable Supplement 3/4"
Male Connection 2 50

H/C Water Schedule

# Quantity Description תיאור Dimensions Water
Width Depth Height Hot Cold

B9 1 תעלת בקבוק עם ניקוז אמצעי וסל סינון תעלת בקבוק 400 12 30 3/4"
B10 1 תעלת בקבוק עם שטיפה עצמית וסל סינון תעלת בקבוק 150 30 1 3/4"

C5 1 CUBERS ICE MAKER 71 KG/DAY 71 מכונת קרח
ג ליממה"ק 100 60 80 3/4"

D1 1 RACK PASS THROUGH DISHWASHING
MACHINE GS502 ENERGY

מדיח דלת
מתרוממת עם

מיחזור אנרגיה
64 75 215 3/4"

R14 1 ליטר לשעה 2600 מרכך מים הידראולי לספיקות מרכך מים 47 50 46 1"

T1 2 CLEANING BATTERY UNIT צינור שטיפה 20 10 14 1/2" 1/2"

T2 2 ברז עם מתיז עליון ברז עם מתיז
עליון 0 0 0 1/2" 1/2"

T3 3 פיה ארוכה ,ברז פרח תעשייתי חם קר קר/ברז חם 0 0 0 1/2" 1/2"
Grand total: 12

H

W

שם הפרויקט

למכרזלעיון לביצועמהדורה

.י תקנים"המבצע לתכנן את המערכת עפ /על המתכנן
.אחריות לבדיקת המידות והתאמתן באתר חלה על המבצע

-עליו לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות או אי
.התאמה בטרם ימשיך בעבודה

אין למדוד מהתכנית

'במהדורה מס

.התכנית נתונה לשינויים בהתאם לדרישות משרד הבריאות
 התכנית אינה מאושרת לביצוע ללא אישור מקדמי של משרד

 יישום התכנית ללא אישור משרד הבריאות באחריותו ,הבריאות
.של המזמין בלבד

התקבל אישור ממשרד הבריאות

1:50
מ"קנ

תאריך

.המעצב אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח
.על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות

.או אי התאמה עליו להודיע למתכנן

מקרא אינסטלציה

.לא תיהיה צנרת מים גלויה על קירות המטבח .4

.הבריאות חובה אספקת מים חמים וקרים.בכל הכיורים ולפי תקנות מ .2

הנחיות כלליות לנקודות מים במטבח
 אינסטלציה באחריות יועץ אינסטלציה של -תכנון מערכות מים וניקוזים .1

.המים והניקוז במטבח 'הנחיות אלו הן הנחיות כלליות בלבד לתכנון מע .הפרוייקט

 כאופציה) מים רכים או מי אוסמוזה :סוגים 3-למטבח נדרשת אספקת מים מ .3
.מים קרים ,מים חמים ,(מיוחדת בלבד

 ,נקודות החיבורים אינן סופיות והנן להנחיות בלבד :הערה
 ביצוע נקודות החיבורים יעשה בהתאם להנחיות ספק הציוד

.הנבחר ובהתאם לציוד הקיים באתר

כדורי ברז עם-אוסמוזה מי יציאת

ניתוק ברז

עבוי מי יציאת

קיטור כניסת

מים מרכזיית

הידראנט

כדורי ברז עם מים יציאת

3/4" ק/ח מים לסוללת יציאה

סוללה עבור ק/ח מים לסוללת יציאה

ניל ברז מים יציאת

H=110

H=50

זכר ארוכה ידית   3q4"

(אחרת צוין אם אלא)

1q2" שולחן על הניצבת

12.12.21
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בית קפה פתח תקווה

רשימת צרכנים למים הרכים

כמות תיאור

1 ג"ק 71 מכונת קרח
ליממה

1 מדיח דלת מתרוממת
עם מיחזור אנרגיה

1 3 מכונת אספרסו
ראשים

2 10 תנור קומבי
Grand total: 5

Soft Water Schedule

# Quantity Description תיאור
Dimensions

Soft_Cold_Water
_Diameter

Soft Water/Osmosis Consumption

Width Depth Height Consumption/H Daily Usage H Self Washing Total Daily
Consumption

C5 1 CUBERS ICE MAKER 71 KG/DAY 71 מכונת קרח
ג ליממה"ק 100 60 80 3/4" 3 L 24 0 L 0.06 m³

D1 1 RACK PASS THROUGH DISHWASHING
MACHINE GS502 ENERGY

מדיח דלת
מתרוממת עם

מיחזור אנרגיה
64 75 215 3/4" 80 L 5 0 L 0.40 m³

G4 1 ראשים 3 מכונת אספרסו 3 מכונת אספרסו
ראשים 100 56 52 3/4" 0.00 m³

R2 2 EASYTOUCH ELECTRIC COMBI STEAMER
10.10 DISAPPEARING DOOR 10 תנור קומבי 92 79 106 3/4" 19 L 8 75 L 0.45 m³

Grand total: 5 0.91 m³

מהדורות - עדכונים ושינויים
השינוי / מהות העדכון תאריך שרטט מהדורה

חלוקת שטחים ראשונית לאישור 13.02.22 I 1
חיבורים 07.02.22 I 2

תיקון מערך לפי שינויי אדריכל 03.04.22 NO 3
עדכון תוכנית 12.09.22 Y 4

הגשה 12.09.22 Y 5
עדכון חיבורים 13.09.22 Y 6
עדכון חיבורים 19.09.22 Y 7

מכרז 20.09.22 Y 8
עדכון הגשה 01.11.22 Y 9
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5 
<0

E14 h=60

h=maxE3
Palazzoli

h=maxE3
Palazzoli

E3 h=120

E14 h=60

E3 h=120

E14 h=60

E15 h=60

E3 h=120

E14 h=220

11
5

14
5

35

55

80

70

מטחנת קפה
G2

מדיח דלת מתרוממת עם
מיחזור אנרגיה

D1

ראשים 3 מכונת אספרסו
G4

מילקיט
G3

קופה
.

מסחטה לפירות קשים
R7

מקרר דלפקי זכוכית
BR1

10 תנור קומבי
R2

תא התפחה
R10

ג ליממה"ק 71 מכונת קרח
C5

מרכך מים
R14

מדיח דלת מתרוממת עם
מיחזור אנרגיה

D1

ליטר 550 מקרר דלפקי
C4

10 תנור קומבי
R2

קוצץ ירקות
R13

90

ליטר 1500 מקרר
C2

עמדת שף עם נידוף עצמי
R8

ה לעמדת שף'פלנצ
R3

יפסר לעמדת שף'צ
R1

אינדוקציה לעמדת שף
R4

הכנות
ובישול

דלפק הגשה

מקפיא
מאפים חצי

מוכנים

מזווה

הדחה

E7 h=30

E8 h=160

E3 h=60E7 h=30E8 h=160

205

E6 h=120

14
5

21
0

28
5

25

55

19
5

14
0

E5 h=60

E4 h=160

15
0

19
0

04 05

E14 h=220ליטר 700 מקרר
C1

 חשמל ותאורה למנדף
לפי יועץ מנדפים

.לכל המכשירים עם ניתוק מרחוק
'מ 2.5 באורך ,יש להשאיר כבל ניאופרן תקני

.נקודות חיבורים לא סופיות והנן להנחיות בלבד :הערה
ביצוע נקודות החיבורים יעשה בהתאם להנחיות ספק הציוד הנבחר

.ובהתאם לציוד קיים באתר

1.80+

קיר בלוקים מחופה קרמיקה

 חזית וחתך עקרוניים למדף כפול בעמדת
עבודה
1:20

מדף קונזולי כפול

0.90+

0.00

11
5

15
3

18
0

D-25
 המידה מתייחסת

 לקצה התחתון של
המכשיר

24

משטח עבודה

2.80+ תקרת מגשים

28
0

0.90+

0.00

1.80+

מדף קונזולי כפול

D-25
 המידה מתייחסת

 לקצה התחתון של
המכשיר

 משטח עבודה
מ"ס 20 עם הגבהה אחורית

90
24

18
0

60
3

3

11
5

15
3

3
3

28
0

20

2.80+

מ"קנ   1 : 50

תוכנית חשמל

Electrical Schedule

# Quantity Description תיאור Dimensions Electric חיוני רשם .ח
טמפרטורה

פיקוד
Widthשבת Depth Height Power_Per_Unit Power_Total Volt תקשורת

BR1 1 3-GLASS DOOR UNDER COUNTER COOLING
CABINET

מקרר דלפקי
זכוכית 200 51 86 0.5 kW 0.5 kW 230 V Yes Yes Yes

C1 1 CABINET SMART 700 LT -2°+8°C 1 DOOR ליטר 700 מקרר 74 82 209 0.7 kW 0.7 kW 230 V Yes Yes Yes
C2 1 CABINET SMART 1400 LT -2°+8°C 2 DOORS ליטר 1500 מקרר 148 82 209 0.7 kW 0.7 kW 230 V Yes Yes Yes

C3 1 COUNTER MASTER GN 6D (6×1/2) -2°+8°C
WITH TOP

400 מקרר דלפקי
ליטר 178 70 85 0.5 kW 0.5 kW 230 V Yes Yes Yes

C4 1 COUNTER MASTER GN 8D (8×1/2)  -2°+8°C
WITH TOP

550 מקרר דלפקי
ליטר 226 70 85 0.5 kW 0.5 kW 230 V Yes Yes Yes

C5 1 CUBERS ICE MAKER 71 KG/DAY 71 מכונת קרח
ג ליממה"ק 100 60 80 0.6 kW 0.6 kW 230 V Yes Yes

C6 1 INTEGRAL SALADETTE 7 X GN 1/3 7 סלטיה שקועה
1/3 129 38 15 0.0 kW 0.0 kW 0 V Yes Yes

D1 1 RACK PASS THROUGH DISHWASHING
MACHINE GS502 ENERGY

מדיח דלת
מתרוממת עם

מיחזור אנרגיה
64 75 215 9.5 kW 9.5 kW 400 V Yes

F1 1 AIR SCREEN מסך אוויר 90 30 25 0.5 kW 0.5 kW 230 V Yes
F2 1 קירור מרוחקת 'יח ,חדר הקפאה חדר הקפאה 0 0 280 5.0 kW 5.0 kW 400 V Yes Yes
F3 1 רשם טמפרטורה רשם טמפרטורה 0 0 0 0.1 kW 0.1 kW 230 V Yes

G2 1 מטחנת קפה מטחנת קפה 21 30 56 0.4 kW 0.4 kW 230 V
G3 1 מילקיט מילקיט 20 20 60 0.8 kW 0.8 kW 230 V Yes

G4 1 ראשים 3 מכונת אספרסו 3 מכונת אספרסו
ראשים 100 56 52 7.7 kW 7.7 kW 400 V

R1 1
Deep fryer with
deep-drawn wells for max. 2
deep dryer baskets

יפסר לעמדת'צ
שף 40 66 20 4.8 kW 4.8 kW 400 V

R2 2 EASYTOUCH ELECTRIC COMBI STEAMER
10.10 DISAPPEARING DOOR 10 תנור קומבי 92 79 106 19.5 kW 39.0 kW 400 V Yes Yes

R3 1 Griddle with inclined,
smooth surface

ה לעמדת'פלנצ
שף 40 66 20 4.8 kW 4.8 kW 400 V

R4 1

Induction hob with a
round cooking zone
Smooth surface
of Ceran®

אינדוקציה לעמדת
שף 33 64 14 3.5 kW 3.5 kW 230 V

R6 1 juice extraction machine on stand מסחטת מיץ
לפירות הדר 61 67 102 0.3 kW 0.3 kW 230 V

R7 1 JUICE EXTRACTOR מסחטה לפירות
קשים 239 280 645 0.7 kW 0.7 kW 230 V

R8 1
obile extraction module with
placement niche for a maximum of 3 table-top
cooking units

עמדת שף עם
נידוף עצמי 175 85 123 2.3 kW 2.3 kW 230 V

R10 1 PROVER WITH BOILER CAPACITY: 8 600X400
FOR BAKERLUX SHOP.PRO תא התפחה 80 76 74 1.2 kW 1.2 kW 230 V

R11 2 REFRIGERATED DISPLAY ויטרינה מקוררת 130 70 120 0.6 kW 1.1 kW 230 V Yes Yes Yes

R13 1 VEGETABLE PREPARATION MACHINE SINGLE
PHASE קוצץ ירקות 35 59 32 0.6 kW 0.6 kW 230 V

Grand total: 26 85.8 kW

Electrical Connections

# Type Count ConnectionHeight Scheme

E0 None 3

E3 Palazzoli 1 60

E3 Palazzoli 6 120

E4 3 Phase Interlock
Socket 1 160

E5 3 Phase Socket 1 60

E6 Cimabox - 4 elc, 4
IT 1 120

E7 3 Phase Wall Outlet 2 30

E8 3 Phase Switch 2 160

E13 Cooling Connection 1 0

E14
1 Phase Socket,
Waterproof +
Communication Line

3 60

E14
1 Phase Socket,
Waterproof +
Communication Line

2 220

E15 Communication Line 1 60

E17 Cooling Connection
2 1 0
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שם הפרויקט

למכרזלעיון לביצועמהדורה

.י תקנים"המבצע לתכנן את המערכת עפ /על המתכנן
.אחריות לבדיקת המידות והתאמתן באתר חלה על המבצע

 התאמה בטרם-עליו לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות או אי
.ימשיך בעבודה

אין למדוד מהתכנית

'במהדורה מס

.התכנית נתונה לשינויים בהתאם לדרישות משרד הבריאות
 יישום ,התכנית אינה מאושרת לביצוע ללא אישור מקדמי של משרד הבריאות

.התכנית ללא אישור משרד הבריאות באחריותו של המזמין בלבד

התקבל אישור ממשרד הבריאות

1:50
מ"קנ

תאריך

.המעצב אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח
.על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות

.או אי התאמה עליו להודיע למתכנן

מקרא חשמל

.לא תיהיה צנרת חשמל גלויה על קירות המטבח .4

 הנחיות אלו הנן הנחיות כלליות בלבד ,י יועץ חשמל בפרוייקט"תכנון מערכת החשמל תעשה ע .2
.לתכנון החשמל עבור המטבח

הנחיות כלליות למערכת החשמל במטבח
.התכנית מתייחסת לחשמל מבחינה אדריכלית בלבד .1

.מערכת החשמל במטבח תעשה על פי חוק החשמל הישראלי .3

 ביצוע נקודות החיבורים ,נקודות החיבורים אינן סופיות והנן להנחיות בלבד :הערה
.יעשה בהתאם להנחיות ספק הציוד הנבחר ובהתאם לציוד הקיים באתר

הפריט יהיה שקוע בקיר

לעמוד דוגמאדוגמא לפריט
אספקות מהתקרה

מסוג לקיר פאזי חד לשקע דוגמא
PCE IP67 3*16

דוגמא לאלמנט
אספקות מתקפל

מפסק חד פאזי

יציאה חד פאזית מהרצפה

+ 1.15 קופסא .ת.ק ע"ש או ניסקו שקע

CIMABOX

( אמפר 16 אחד תלת פאזי + פאזי-שני חד)

יציאה תלת פאזית מהרצפה

מפסק תלת פאזי

יציאה תלת פאזית מהקיר

שקע חשמל תלת פאזי

שקע אינטרלוק תלת פאזי

חיבור צנרת קירור

חיבור תקשורת

חשמל 4 תקשורת 4                   קופסת
( המידות בתכנית מתייחסות לקצה מכשיר)

D-25
סיקון

הנחיות כלליות לתאורה במטבח

.עוצמת התאורה הנדרשת במטבח תיעשה לפי תקנות משקד הבריאות.3
 גופי התאורה באיזורי הבישול ובאיזורי הדחות.4

65 הכלים יהיו על פי תקן
.למניעת נפילת שברי זכוכית למזון מתחת להם (כיסוי תחתון)כל גופי התאורה יצוידו באמצעי מגן.5

.התאורה במטבח תיעשה בהתאם לתקן הישראלי.2

.י יועץ חשמל ואדריכל הפרוייקט"תכנון מערכת התאורה תעשה ע.1
.הנחיות אלו הנן הנחיות כלליות בלבד לתכנון החשמל עבור המטבח

IP-

- 25 לוחות החשמל במטבח יהיו על פי תקן .5
:למטבח נדרשת אספקת חשמל בשתי צורות .6

50 אספקה תלת פאזית.א 
50 אספקה חד פאזית.ב

IP

V  400\HZ
V  230\HZ

 וכך שיהיה קשר ,כך שלא יפריעו לעבודה ולפריטי הציוד "יבשים" לוחות החשמל ימוקמו באזורים .7
עין בניהם לבין הציוד המופעל בחשמל

יקבע בתוך- אביזרים אחרים\שקעים\לוחות -הציוד הנלווה למערכת החשמל .8
.ויבלוט מהקיר בצורה מזערית ,"שקועה" הקירות בצורה

שקע רגיל מוגן מים חד פאזי

שקע כפול מוגן מים חד פאזי

יציאה תלת פאזית מהתקרה

+ שקע רגיל מוגן מים חד פאזי
חיבור תקשורת

דוגמא לשקעי שרות

 ,urha hgea
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חשמל 4/11

בית קפה פתח תקווה

מהדורות - עדכונים ושינויים
השינוי / מהות העדכון תאריך שרטט מהדורה

חלוקת שטחים ראשונית לאישור 13.02.22 I 1
חיבורים 07.02.22 I 2

תיקון מערך לפי שינויי אדריכל 03.04.22 NO 3
עדכון תוכנית 12.09.22 Y 4

הגשה 12.09.22 Y 5
עדכון חיבורים 13.09.22 Y 6
עדכון חיבורים 19.09.22 Y 7

מכרז 20.09.22 Y 8
עדכון הגשה 01.11.22 Y 9
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<0

אשנב פינוי כלים
B3

T תעלת ניקוז
B13

תעלת בקבוק
B9

משקוף נירוסטה לדלת
מטבח
B8

דלת מטבח
B4

30/30 תעלת ניקוז
B11

דלת מטבח
B4

משקוף נירוסטה לדלת
מטבח
B8

הכנות
ובישול

דלפק הגשה

מקפיא
מאפים חצי

מוכנים

מזווה

הדחה

תעלת בקבוק
B10

T תעלת ניקוז
B12

ארון ניקוז
B1

הגנה על פינה
B5

אשנב הוצאת מנות
B2

חיפוי נירוסטה ליציאת כבל
חשמל
B6

חיפוי נירוסטה ליציאת כבל
חשמל
B6

הגנה על פינה
B5

04 05

שם הפרויקט

למכרזלעיון לביצועמהדורה

.י תקנים"המבצע לתכנן את המערכת עפ /על המתכנן
.אחריות לבדיקת המידות והתאמתן באתר חלה על המבצע

-עליו לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות או אי
.התאמה בטרם ימשיך בעבודה

אין למדוד מהתכנית

'במהדורה מס

.התכנית נתונה לשינויים בהתאם לדרישות משרד הבריאות
 התכנית אינה מאושרת לביצוע ללא אישור מקדמי של משרד

 יישום התכנית ללא אישור משרד הבריאות באחריותו ,הבריאות
.של המזמין בלבד

התקבל אישור ממשרד הבריאות

 מ מינימום מרצפה לתקרת"ס 275 הבריאות.גובה תקרה נדרש לפי תקנות מ.1
.מ"ס 300 מומלץ .מגשים

:תנאי סף

 קיים איסור מוחלט להימצאותה של צנרת ביוב צואתי בתקרה שמעל לאזורי .2
.המטבח

 תוכנסנה -תקשורת\גז\חשמל\אינסטלציה סניטרית -כל מערכות הצנרת .3
הלוחות\כולל גם כל קופסאות ,לתוך הקירות לפני ביצוע עבודות חיפוי הקירות

.המרכזיות\
.הבריאות חובה אספקת מים חמים וקרים.בכל הכיורים ולפי תקנות מ .4

 לרבות הנחיות יועץ ,מערכת גילוי וכיבוי כללי תיהיה לפי הנחיות הבטיחות .1
.כולל כיבוי במנדפים ולפי תקן ישראלי רלוונטי .הבטיחות ולפי כל דין

:הנחיות כלליות

 אבטחת איכות לציוד כל הפריטים חייבים לקבל את אישורו של המתכנן .2
 מתכנן המטבח .יש לקבל אישור על הציוד מהמזמין .המטבח לפני תחילת ייצורם

 שאינם מתאימים ,או נציג המזמין רשאים לפסול כל חלק פריט או פריט שלם
.לדרישות

פטרת\עובש\לחות\כלל החומרים והתגמירים במבנה יהיו עמידים היטב למים.3

 צ ובחדרים מסויימים"מע 24+ המטבח כולו יהיה ממוזג לטמפרטורה כללית של.1
.הבריאות והנחייתם.לפי תקנות מ 'טמפ

:החלפות אוויר ומנדפים,מיזוג אוויר

 פליטת החום ,אוויר חם מעל לאזורי הבישול\תתוכנן מערכת ליניקת אדים.2
.ואזורי הדחת הכלים

.הבריאות.בכל מטבח יוכנס אוויר צח ותתבצע החלפת אוויר בהתאם לתקנות מ.3
 והנחיות יועץ 1001/6 .י.י ת"יבוצעו עפ(פח שחור) מנדפים ותעלות הנידוף.4

.א"נידוף ומ
: התקנת מנדפים.5

.מ"ס 190-200 = גובה תחתון  5.1
יש לבדוק גובה נדרש להתקנה עם -עבור מדיחי כלים ותנורי אפייה 5.2

.א וספק המנדפים"מידות סופיות יקבעו לפי יועץ מ .המתכנן

1:50
מ"קנ

תאריך

.המעצב אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח
.על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות

.או אי התאמה עליו להודיע למתכנן

12.12.21
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קבועים
במבנה 5/11

בית קפה פתח תקווה

מ"קנ   1 : 50

תוכנית קבועים במבנה

קבועים במבנה

# Quantity Description תיאור Dimensions
Width Depth Height

B1 1 ארון ניקוז לחדר קירור ארון ניקוז 40 10 40

B2 1 אשנב הוצאת מנות עם מדף אמצעי אשנב הוצאת
מנות 170 40 66

B3 1 אשנב פינוי כלים עם מדף לבסקטים מתהפכים אשנב פינוי כלים 111 40 100
B4 2 מ"ס 110 דלת מטבח דו כנפית דלת מטבח 110 5 220
B5 2 הגנה על פינה הגנה על פינה 6 6 280

B6 2 חיפוי נירוסטה ליציאת כבל חשמל
חיפוי נירוסטה

ליציאת כבל
חשמל

30 0 30

B7 1 משקוף נירוסטה לדלת חדר קירור משקוף נירוסטה
לדלת חדר קירור 125 10 240

B8 2 משקוף נירוסטה לדלת מטבח משקוף נירוסטה
לדלת מטבח 111 12 220

B9 1 תעלת בקבוק עם ניקוז אמצעי וסל סינון תעלת בקבוק 400 12 30
B10 1 תעלת בקבוק עם שטיפה עצמית וסל סינון תעלת בקבוק 150 30 1

B11 1 עם סבכת רשת וסל סינון 30/30 תעלת ניקוז תעלת ניקוז
30/30 30 30 12

B12 1 וסל סינון עם סבכה חלקית T תעלת ניקוז בצורת T תעלת ניקוז 120 90 12
B13 1 וסל סינון עם סבכה חלקית T תעלת ניקוז בצורת T תעלת ניקוז 142 90 12

Grand total: 17

אפיון לקבועים במבנה
תיאור דרישות תמונה

ארון ניקוז לחדר קירור

מ"מ 2 בעובי 304 מ"עשוי פלב ,ארון ניקוז לחדר קירור .
קבלן הנירוסטה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה .א .
על הקבלן לשלוח תוכניות מפורטות לאישור המתכנן .ב
כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד .ג .
התקנת המשקוף תתבצע לפני ביצוע קרמיקה .ד .

אשנב הוצאת מנות עם מדף אמצעי

ג"ק 70 מ מחוזק לנשיאת"מ 2 בעובי 304 מ"מ עשוי פח פלב"אשנב עשוי פלב
למטר

ס 40 :כ"עומק סה -  מדף תחתון מ”
ס 40 עומק-מדף אמצעי מ”

.יש לבדוק מבנה באתר לפני הייצור
פינוי כלים/האשנב משמש להוצאת מנות מוכנות .

קבלן הנירוסטה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה .א .
על הקבלן לשלוח תוכניות מפורטות לאישור המתכנן .ב
כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד .ג .

אשנב פינוי כלים עם מדף לבסקטים מתהפכים

70 מחוזק לנשיאת .מ"מ 2 בעובי ,304 מ"מ עשוי פח פלב"אשנב עשוי פלב
ג למטר"ק

.עם מדף עליון המיועד לבסקטים מתהפכים ומדף תחתון
.יש לבדוק מבנה באתר לפני הייצור

האשנב משמש לפינוי כלים
קבלן הנירוסטה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה .א .
על הקבלן לשלוח תוכניות מפורטות לאישור המתכנן .ב
כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד .ג .

מ"ס 110 דלת מטבח דו כנפית

.דלת מטבח דו כנפית
כיוונים 2-הנפתחת ל ,מטוטלת ,דלת פנדל .

מיועד לעבודה בעומסים גבוהים ,(אנטי בקטריאלי)  HDPE עשויה מחומר
צירי נירוסטה מותאמים לעבודה מאומצת ויכולת .ולסביבת תעשיית המזון

מעלות לכל כיוון 90 פתיחה של עד .
.גוון לבחירת האדריכל

.ראה נספחים

הגנה על פינה

מ מכופף לפרופיל"מ 2 עובי ,304 מ"עשוי פח פלב   L הגנה לקירות במקומות
.הנדרשים

מ מעל לתקרת המגשים"ס 5 יותקנו עד לגובה של
.יש לבדוק בשטח לפני תחילת היצור

.על הקבלן למלא את החלל בדייס צמנט בתום העבודה
בחוברת הנספחים "פרט הגנה על פינה בקיר גבוה" ראה .

קבלן הנירוסטה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה .א .
על הקבלן לשלוח תוכניות מפורטות לאישור המתכנן .ב
כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד .ג

חיפוי נירוסטה ליציאת כבל חשמל

מורכב מקיר גבס ירוק .מ לקיר להגנה על כבל חשמל"ס 30/30 חיפוי נירוסטה
מ"מ 2 בעובי 304 מ"עטוף פלב .

מ"מחוזק לקיר באמצעות ברגי פלב .
.יש לערוך מדידות בשטח לפני התקנה

קבלן הנירוסטה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה .א .
על הקבלן לשלוח תוכניות מפורטות לאישור המתכנן .ב
כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד .ג .

משקוף נירוסטה לדלת חדר קירור

מלוטש ומעוגן לקיר ,מכופף .מ"מ 2 עובי ,304 מ"פרופיל פלב .
מ"מ 5 במיקום הציר חיזוק עם פלטות בעובי .

קבלן הנירוסטה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה .א .
על הקבלן לשלוח תוכניות מפורטות לאישור המתכנן .ב
כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד .ג .

מהדורות - עדכונים ושינויים
השינוי / מהות העדכון תאריך שרטט מהדורה

חלוקת שטחים ראשונית לאישור 13.02.22 I 1
חיבורים 07.02.22 I 2

תיקון מערך לפי שינויי אדריכל 03.04.22 NO 3
עדכון תוכנית 12.09.22 Y 4

הגשה 12.09.22 Y 5
עדכון חיבורים 13.09.22 Y 6
עדכון חיבורים 19.09.22 Y 7

מכרז 20.09.22 Y 8
עדכון הגשה 01.11.22 Y 9

אפיון לקבועים במבנה
תיאור דרישות תמונה

משקוף נירוסטה לדלת מטבח

מלוטש ומעוגן לקיר ,מכופף .מ"מ 2 עובי ,304 מ"פרופיל פלב .
מ"מ 5 במיקום הציר חיזוק עם פלטות בעובי .

קבלן הנירוסטה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה .א .
על הקבלן לשלוח תוכניות מפורטות לאישור המתכנן .ב
כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד .ג .

תעלת בקבוק עם ניקוז אמצעי וסל סינון

מ"ס 30/30 עם תעלת רצפה , 2% שיפוע ,תעלת בקבוק עם שטיפה עצמית
+ עם סל רשת 8/4" מחסום רצפה מרכזי+ סבכה .

מ"עשויה פח פלב   L316 מ"ס 0.15 בעובי .
בחוברת הנספחים "פרט טיפוסי לתעלת בקבוק עם שטיפה" ראה נספח .

קבלן הנירוסטה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה .א .
על הקבלן לשלוח תוכניות מפורטות לאישור המתכנן .ב
כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד .ג .
בהתאם לתוכנית "2 יש לתאם עם יועץ האינסטלציה ולהכין כניסות .ד

.הניקוזים

תעלת בקבוק עם שטיפה עצמית וסל סינון

מ"ס 30/30 עם תעלת רצפה , 2% שיפוע ,תעלת בקבוק עם שטיפה עצמית
+ עם סל רשת 8/4" מחסום רצפה+ סבכה .

מ"עשויה פח פלב   L316 מ"ס 0.15 בעובי .
בחוברת הנספחים "פרט טיפוסי לתעלת בקבוק עם שטיפה" ראה נספח .

קבלן הנירוסטה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה .א .
על הקבלן לשלוח תוכניות מפורטות לאישור המתכנן .ב
כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד .ג .
בהתאם לתוכנית "2 יש לתאם עם יועץ האינסטלציה ולהכין כניסות .ד

.הניקוזים

עם סבכת רשת וסל סינון 30/30 תעלת ניקוז

8"/4" מ שקועה ברצפה ומנוקזת למחסום"תעלת פלב .
מ"עשויה פח פלב   L316 מ"ס 0.15 בעובי
סבכת רשת ,מעצורים למניעת החלקה של הסבכה .

.כולל סל סינון מובנה
.בתוספת רשת בתחתית התעלה לסינון נוסף של אשפה

בחוברת הנספחים "300/300 פרט תעלת ניקוז" ראה נספח .
קבלן הנירוסטה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה .א .
על הקבלן לשלוח תוכניות מפורטות לאישור המתכנן .ב
כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד .ג .
בהתאם לתוכנית "2 יש לתאם עם יועץ האינסטלציה ולהכין כניסות .ד

.הניקוזים

וסל סינון עם סבכה חלקית T תעלת ניקוז בצורת

מ בצורת"תעלת פלב  T 8"/4" שקועה ברצפה ומנוקזת למחסום .
מ"עשויה פח פלב   L316 מ"ס 0.15 בעובי .

סבכת רשת חלקית ,מעצורים למניעת החלקה של הסבכה .
.כולל סל סינון מובנה

.בתוספת רשת בתחתית התעלה לסינון נוסף של אשפה
אורך משתנה בצורת/300 פרט תעלת ניקוז" ראה נספח  T".

קבלן הנירוסטה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה .א .
על הקבלן לשלוח תוכניות מפורטות לאישור המתכנן .ב
כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד .ג .
בהתאם לתוכנית "2 יש לתאם עם יועץ האינסטלציה ולהכין כניסות .ד

.הניקוזים
Grand total: 17
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למכרזלעיון לביצועמהדורה

.י תקנים"המבצע לתכנן את המערכת עפ /על המתכנן
.אחריות לבדיקת המידות והתאמתן באתר חלה על המבצע

-עליו לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות או אי
.התאמה בטרם ימשיך בעבודה

אין למדוד מהתכנית

'במהדורה מס

.התכנית נתונה לשינויים בהתאם לדרישות משרד הבריאות
 התכנית אינה מאושרת לביצוע ללא אישור מקדמי של משרד

 יישום התכנית ללא אישור משרד הבריאות באחריותו ,הבריאות
.של המזמין בלבד

התקבל אישור ממשרד הבריאות

 מ מינימום מרצפה לתקרת"ס 275 הבריאות.גובה תקרה נדרש לפי תקנות מ.1
.מ"ס 300 מומלץ .מגשים

:תנאי סף

 קיים איסור מוחלט להימצאותה של צנרת ביוב צואתי בתקרה שמעל לאזורי .2
.המטבח

 תוכנסנה -תקשורת\גז\חשמל\אינסטלציה סניטרית -כל מערכות הצנרת .3
הלוחות\כולל גם כל קופסאות ,לתוך הקירות לפני ביצוע עבודות חיפוי הקירות

.המרכזיות\
.הבריאות חובה אספקת מים חמים וקרים.בכל הכיורים ולפי תקנות מ .4

 לרבות הנחיות יועץ ,מערכת גילוי וכיבוי כללי תיהיה לפי הנחיות הבטיחות .1
.כולל כיבוי במנדפים ולפי תקן ישראלי רלוונטי .הבטיחות ולפי כל דין

:הנחיות כלליות

 אבטחת איכות לציוד כל הפריטים חייבים לקבל את אישורו של המתכנן .2
 מתכנן המטבח .יש לקבל אישור על הציוד מהמזמין .המטבח לפני תחילת ייצורם

 שאינם מתאימים ,או נציג המזמין רשאים לפסול כל חלק פריט או פריט שלם
.לדרישות

פטרת\עובש\לחות\כלל החומרים והתגמירים במבנה יהיו עמידים היטב למים.3

 צ ובחדרים מסויימים"מע 24+ המטבח כולו יהיה ממוזג לטמפרטורה כללית של.1
.הבריאות והנחייתם.לפי תקנות מ 'טמפ

:החלפות אוויר ומנדפים,מיזוג אוויר

 פליטת החום ,אוויר חם מעל לאזורי הבישול\תתוכנן מערכת ליניקת אדים.2
.ואזורי הדחת הכלים

.הבריאות.בכל מטבח יוכנס אוויר צח ותתבצע החלפת אוויר בהתאם לתקנות מ.3
 והנחיות יועץ 1001/6 .י.י ת"יבוצעו עפ(פח שחור) מנדפים ותעלות הנידוף.4

.א"נידוף ומ
: התקנת מנדפים.5

.מ"ס 190-200 = גובה תחתון  5.1
יש לבדוק גובה נדרש להתקנה עם -עבור מדיחי כלים ותנורי אפייה 5.2

.א וספק המנדפים"מידות סופיות יקבעו לפי יועץ מ .המתכנן

1:50
מ"קנ

תאריך

.המעצב אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח
.על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות

.או אי התאמה עליו להודיע למתכנן

12.12.21
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כונניות
מדפים
פגושים

6/11

בית קפה פתח תקווה

מ"קנ   1 : 50

תוכנית כונניות ומדפים

מדפים ופגושים ,כונניות

# Quantity Description Dimensions
Width Depth Height

S2 1 כוננית לאחסון רטוב 110 48 180
S3 1 כוננית לאחסון רטוב 165 48 180
S4 1 כוננית לאחסון רטוב 255 48 180
S3 1 כוננית לאחסון רטוב 165 48 180
4 :כוננית לאחסון רטוב 695

מדפים ופגושים ,אפיון לכונניות
תיאור דרישות תמונה

כוננית לאחסון רטוב

.כוננית ומדפים מאווררים
מערכת מודולרית המורכבת משלדת נירוסטה ומדרסים העשויים פלסטיק

.פולימרי קשיח
.עמוד הכוננית הינו  רגליים עם אפשרות כיוון גובה המדפים ורגליים מתכווננות

את המדפים ניתן לבנות באורכים שונים ,ג"ק 450 כל מדף יכול לשאת .
מיועדת לאחסון בחדרים רטובים ,המערכת עונה על מגוון רחב של שימושים ,

.בחדרי קירור והקפאה ובחדרים יבשים
ב"המערכת תואמת את דרישות התקינה של ענף המזון באירופה ובארה .

המדרסים נשלפים בקלות וניתנים לשטיפה במים זורמים ובמדיח כלים לצרכי
.היגיינה מקסימאלית

• י הספק בשיתוף המתכנן"חלוקת המדפים ומידות סופיות לכוננית תיקבע ע
.לאחר הזכייה

Grand total: 4

א"מדפים ופגושים לפי מ ,כונניות

Quantity Description Dimensions
Total Width Depth Height

4 כוננית לאחסון רטוב 695 cm 48 180

מהדורות - עדכונים ושינויים
השינוי / מהות העדכון תאריך שרטט מהדורה

חלוקת שטחים ראשונית לאישור 13.02.22 I 1
חיבורים 07.02.22 I 2

תיקון מערך לפי שינויי אדריכל 03.04.22 NO 3
עדכון תוכנית 12.09.22 Y 4

הגשה 12.09.22 Y 5
עדכון חיבורים 13.09.22 Y 6
עדכון חיבורים 19.09.22 Y 7

מכרז 20.09.22 Y 8
עדכון הגשה 01.11.22 Y 9


